
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO.SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska lspiflvanja

53000 Gospic, Senjskih Zrtava 2, Tet:053i574-860, Fax: 0S3lS74-453
ffi

Gospi6, 28.10.2024.

Analititko izvjeS6e br. V 3O4Sl24

Kupac; Vodovod d.o.o. Brinje
53260 BRINJE, Frankopanska 35

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja

Podetak analize'.
Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti

v-744-24
Voda za ljudsku potroSnju (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije
24.10.2024. 1O:15

24.10.2024. ZavrSetak analize:
Caffe bar Volan, Jezerane 59, BRINJE
Prema Pravilniku

28.10.2024

Uzorci su dostavljeni 24.10.2024.14:00 od Tavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidic

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroinju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu o-vodi za
ljudsku polroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSOnEC fi025:2017; EN tSO/tEC 17025:2011) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrognju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijeii u
podru6ju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluibeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01112:Ur, broi;S2\-10l1446-,15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525 -1210988-15-2 od oi.iz.z}1S. godine. i Klasa:Up/l-3 is-Ol nS-
02il 4; Ur.broj:525- 1 2/0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.201 S. godine.

d) Slu2beni laboratorij Mlnistarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih
vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u gra-ttevinama
uporabne dozvole Klasa:UP/l-54 1-02113-03108; uR.br.534-07-1-1-3/3-i6-'10 od20.12.2016.-

sluibenih kontrola
prije izdavanja

v{r
$

It
Jasmina

1. Vodovod d.o.o. Brinje, HRVATSKA, 53260 BRINJE, Frankopanska 35
2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemiJska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica I\/lDK Rezultat

3045. Voda za ljudsku potrosnju (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B s25 13,8 Da

Boja"- SM 23rd Ed.2017:2120 C. mg/L Pr <20 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

PH*** HRN ISO 10523:2012' pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da
tem od

Elektridna vodljivost"* HRN EN 27888:2008, pS/cm pri 20"C s 2500 479 Da

rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,46 Da

Mutnoca*** HRN EN ISO 7027:2001t .NTU s4 0,51 Da

Utro5ak KMnO4--. HRN EN ISO 8467:200't. mg/L 02 s5 1,24 Da

Kloridi*" HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - No3 C mg/L N < 11 0,864 Da

Nitriti--- HRN EN 26777:1998" mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonrja 22"C HRN EN ISO 622212000 cfu ml-t 0 - 100 U Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/ l00mL 0 0 Da

ZZJZUEKO. SENJSKE ZUPEIIIIT Broj izvje6taja: V 3045t24 28.10.2024

REZULTAT! ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO-SENJSKE zUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospic, Senjskih Zilava2,Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi6, 28.10.2024.

Analitiiko izvjeSde br. V 3046l24

Kupac: Vodovod d.o.o. Brinje
53260 BRINJE, Frankopanska 35

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja
Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

v-744-24

Voda za ljudsku potro5nju (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije
24.10.2Q24. 10:2Q

24j02024. ZavrSetak analize:
Caffe bar Sacs, Kri2opolje 8/e, BRINJE
Prema Pravilniku

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno{ehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavatl gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i i Zakonu6'vodi za
ljudsku polroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (*.*), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavsda za javno zdravstvo Lidko-senjske iupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/lEc 17025:2017 (lso/lEc 17025:2017: EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda' Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN tso 5667-5:2011 (lSo 5667-5:2006t, Akr;ditacija vriieoi upodrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 0g.01.2020. godind.

!)-styz!-el laboratorijprema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:Up/l-322-01115-01t12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2Q15, godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema nlgqelju 9 ignunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Ktasa:Up/l-325-0711S-02t14; Ur.broj:S2b _litO}Ab-if-Z od Oi.1Z.2O1S. godine. i Ktasa:Up/l-3 25_07115_42fi 4: U r.broj:525- 1 2/0988- 1 S-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. godine,

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analizau svrhu provoclenja monitoringa i drugih slu2benih kontrolavode za ljudsku po!19$nju te ispitivanja zdravstvene lsolgyn_o_sti v9{9 za Ijudsku poirosnju u gridevinama prije izdavanjauporabnedozvoleKlasa:UP/l-541-02113-03/oB; uR.br.s34-07-1-1-3/3-16'-10 odzo.t2.2o16.

Uzorci su dostavljeni 24.10.2024. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske iupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6

Jasmi

Dostaviti: Vodovod d.o.o. Brinje , HRVATSKA, 53260 BRtNJE, Frankopanska
Arhiva

1

2

ing

i.l!7

Strana 1/2
OBR 48 REV 2

ffi

28,10,2424.



I

Odsjek za ispitivanje voda i opea fizikalna i kemijska ispitivanja

Mjerna jedinica

'1 5,1

MDK Rezultat

3046.

.C
25 Da

potro5nru (mala "A" analiza)Voda za

Naziv analize Metoda

vode SM 2550 B

Boja--- SM 23rd F.d.2017:2120C. mg/L Pt <20 3 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus $M 2160 B oprsno Bez bez Da

HRN ISO 10523:2O12* 6,5 - 9,5pH jedinica

HRN EN 27888:2008. gS/cm pri 20"C

B,O Da

2500 469 Da

PH***

Elektridna vodljivost--.

temperaturi od 23.4oC

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 o,22 Da

Mutnoda*** HRN EN ISO 7027:2001. NTU s4 0,55 Da

Utro5ak KMnO4-"- HRN EN ISO 8467:2001, mg/L 02 <5 0,91 Da

Kloridi... HRN ISO 9297:'1998. mg/L Cl- < 250 <5 Da

HRN ISO 7150-1:i998i mgil N < 0,4 < o,o1 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 1'l 0,881 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N 3 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-t:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0-100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mLr 0 - 100 0 Da

HRN EN ISO TB9S -2:2000 cful100mL 0 0 Da

ZZJZ LICKo..E',JJSKE zUP tsroj izvje5taja: V 3046124 28.1A.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju
OdsJek za ispitivanje voda i opca fizikatna i kemijska ispitivanja

53000 Gospii, Senjskih ir1ava2, Tel:053/574-860, Fax: 0S3/S74_4b3
W

Gospid, 28.10.2024

Analitiiko izvjeSde br. V g04it l24
Kupac: Vodovod d.o.o. Brinje

53260 BRINJE, Frankopanska 35

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Dalum uzorkovanja:
PoCetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

v-744-24

Voda za ljudsku potroSnju (mala ',A,, analiza)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
24.10.2024. 10:30
24j02024. Zavrsetak analize
Caffe bar Victoria, Frankopanska 3, BRINJE
Prema Pravilniku

28.10.2024.

Itlava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodamaanaliza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno{ehnidkim i higijenskim tedrugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN gs/23) i iZakonu o vodi zaljudsku potro$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3; Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025.2017 (tSO/tEC 17025:2017: EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanjevode za ljudsku potrosnju rinru tso 5667-s:2011 (lso s667-s:2ooof . nxreoitacija vrijedi upodrueju opisanom u prilogu potvrdi o akreditaciji broj l21o od oB.o1.2o2o. gooine.

!)-s^tyzlen] laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:Up/l-322-01115-01t12; Ur. broj:525-10/1446-15-g od12.06.2015. godine.

c) ovlaBteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjeseniu o-ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, upravevodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-a7fi5-0211+; ur.oroi:szb -lilo6aa-ts-z od a7.e.201s gooln*l i Klasa:Up/t-3 2o-oz11s-021 1 4 ; U lbroj.525-1 2IO9BB-1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. godi ne.

Uzorci su dostavljeni 24.10.2024.14:OO od Zavoda za javno zdravstvo Lieko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidid

Jas

Dostaviti Vodovod d.o.o. Brinje, HRVATSKA, 53260 BRINJE, Frankopanska 35
Arhiva

sluZbenih kontrola
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Odsjek za tspltlvanje voda i opea fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica I\iIDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

3047. Voda za ljudsku potro5nju (mala ',A', analiza)

vode SM 2550 B s25 16,6 Da

Boja"'- SM 23rd Ed.2017 2120 C' mg/L Pr s20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH--- HRN ISO 10523:2012- pH iedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da
Pri temperaturi od 22,1,C

vodljivost*t* HRN EN 27888:2008. gS/cm pri 20'C s 2500 469 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,16 Da

Mutno6a'*' HRN EN ISO 7027:2001- .NTU s4 0,28 Da

Utro5ak KMnO4-'" HRN EN ISO 8467:200i, mg/L 02 s5 1,45 Da

Kloridi--. HRN ISO 9297:1998- mgil Cl- s 250 <5 Da

HRN ISO 7150-1:1998r mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrali sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,873 Da

Nitriti*'* HRN EN 26777:1998" mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-'1:2014 cfu/ 100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfui 100m1 0 0 Da

ZZJZ LIEKO^S ENJSKE 2UPNNI.IE Broj izvjeitaja: Y 3047t24 28.10.2024

REZULTATI ISPITVANJA

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO.SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospid, Senjskih Lriava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453
ffi

Gospid, 28.10.2024

Analitiiko izvjeSde br. V 3048124

Kupac: Vodovod d.o.o. Brin.je

53260 BRINJE, Frankopanska 35

Ur. broj;

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Poeetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

v-744-24

Voda za ljudsku potro$nju (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije
24.10.2024. 1O:50

24.102024. Zavr5etak analize
Caffe bar Josan, Frankopanska 135, BRINJE
Prema Pravilniku

28.10.2024.

Uzorci su dostavljeni 24.10.2024.14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidic

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN S8/23) i i Zakonu o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljueivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravslvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li0ko-senjske iupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17Q25:2017; EN ISO/IEC 12025:ZAfi)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine

b) Slu;llni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-O1t1Z; Ur. broj:525- 1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva polioprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-32 5-07115-02114; Ur.broj:525-1 2/0988-15-2 od Ai 12,2015. godine, i Klasa:Upll-3ZS-OZt1S-
02/1 4; Ur. broj :525- 1 2i0988- 1 5-4 od 1 4. 1 Z.ZO1 S. god ine.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih
vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u grabevinama
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02i1 3-03/08; uR.br,534-07-1-'l-3/3-16-10 od20.122o16.-

sluZbenih kontrola
prije izdavanja

1

2

Jasmina

Vodovod d.o.o. Brinje, HRVATSKA, 53260 BRtNJE, Frankopanska 35
Arhiva
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Odsjek za ispitlvanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize l\retoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

3048. Voda za ljudsku potrosnju (mala ,.A,'analiza)

Temperature vode SM 2550 B 325 15,8 Da

Bo13*'* SM 23rd Ed.2017:2120 C' mg/L Pt s20 2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH--- HRN ISO 10523:2O12' pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da

Pri temperaturi od 22,1oC

Elektridna vodljivost-.. HRN EN 27888:2008" pS/cm pri 20"C < 2500 376 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 5 0,5 0,19 Da

Mutnoia'** HRN EN ISO 7027:2001- .NTU s4 0,38

UtroSak KMn04--- HRN EN ISO 8467:200'l' mg/L 02 35

Kloridi.-- HRN ISO 9297:1998' mg/L Cl- < 250 <5 Da

Amonijak-t- HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N < 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,4a7 Da

Nitriti.-' HRN EN 26777:1998' mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliforml HRN EN ISO 9308-l:2014 cfui 100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui 100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-r 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-r 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN tSO 7899 -2:2000 cfui 100m1 0 0 Da

ZZJZ LICKO-SEN J S KE ZU PAN UE Broj izvjeitaja: Y 3O4Bl24 28.10.2024

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje$taja-

Shana 2i2
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